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Metoda okreĞlenia wartoĞci parametrów wewnĊtrznych
modelu warystora na podstawie pomiaru 
wartoĞci chwilowych prądu i napiĊcia
Streszczenie. Beziskiernikowe ograniczniki przepiĊü, których aktywną czĊĞü stanowią warystory oparte na tlenku cynku, speániają coraz 
powszechniej rolĊ ukáadów ochrony izolacji urządzeĔ elektroenergetycznych. Szczególnie istotny staá siĊ wiĊc problem oceny stanu funkcjonalnego 
warystorów. Z tego wzglĊdu szczególnie interesujące jest okreĞlenie schematu zastĊpczego warystora ZnO i jego parametrów. 
Abstract. (Method of varistor model internal parameters determination using measured values of current and voltage). The ZnO varistors 
are widely used as devices for overvoltage protection. There is need for a method of voltage load capacity assessment. In this paper the method of 
varistor equivalent circuit diagram parameters estimation is proposed.  
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WstĊp
Warystory tlenkowo-cynkowe są ceramicznymi 
materiaáami polikrystalicznymi, charakteryzującymi siĊ silnie 
nieliniową charakterystyką napiĊciowo-prądową. Procesy 
technologiczne wytwarzania ceramiki warystorowej 
powodują powstanie struktury skáadającą siĊ z matrycy 
z przewodzących ziaren ZnO otoczonych cienką warstwą
miĊdzyziarnową Bi2O3 (z dodatkiem tlenków innych metali) 
o wáaĞciwoĞciach póáprzewodzących. Tak uksztaátowana 
mikrostruktura  powoduje formowanie siĊ podwójnych barier 
potencjaáu na záączach miĊdzyziarnowych. Decydują one 
o powstawaniu nieliniowego przewodnictwa elektrycznego 
ceramiki warystorowej. 
 W celu analizy wáaĞciwoĞci warystorów tlenkowych 
w warunkach eksploatacji buduje siĊ ich schematy 
zastĊpcze. W literaturze, zarówno krajowej jak i 
zagranicznej, znaleĨü moĪna wiele schematów zastĊpczych 
warystorów ZnO [1-6]. RóĪnią siĊ one stopniem 
skomplikowania, zastosowaniem dla danego rodzaju 
napiĊcia, czy ograniczeniem opisu do okreĞlonego zakresu 
charakterystyki napiĊciowo-prądowej. W modelach tych, dla 
napiĊü przemiennych, w zakresie napiĊcia trwaáej pracy UC,
przyjmuje siĊ najczĊĞciej schematy zastĊpcze w postaci 
poáączonych elementów R, C. Mają one charakter zarówno 
liniowy jak i nieliniowy. W referacie przedstawiono wyniki 
badaĔ symulacji komputerowych wykonanych na modelu 
analitycznym warystora, przedstawionym szerzej przez 
autorów w [7]. Zaproponowany schemat elektryczny ukáadu 
skáada siĊ z dwóch czĊĞci adekwatnych do 
mikrostruktruktury warystora. Warstwa miĊdzyziarnowa 
opisana jest jako schemat poáączonych szeregowo-
równolegle liniowych elementów R-C. Zjawiska wystĊpujące
na granicy pomiĊdzy ziarnem Zn0 i warstwy 
miĊdzyziarnowej przedstawia schemat w postaci 
równolegáego poáączenia nieliniowej rezystancji i liniowej 
pojemnoĞci. 
Model warystora 
 Rysunek 1 przedstawia model warystora skáadający siĊ
z elementów liniowych o nieznanych parametrach R0, C0, C
oraz elementu rezystancyjnego o nieliniowej 
charakterystyce un=f(in),. OdpowiedĨ prądową powyĪszego 
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gdzie: tUtu m Zsin)(   - napiĊcie zasilające ukáad, 
)3sin()sin()( 3311 << tUtUtu nnn ZZ - napiĊcie na 
elemencie nieliniowym skáadające siĊ (dla uproszczenia 
rozwaĪaĔ) z pierwszej i trzeciej harmonicznej, R0 – 
nieznana rezystancja elementu liniowego modelu, C0 – 
nieznane pojemnoĞci elementu liniowego modelu, 
3131 ,,, <<nn UU  - odpowiednio nieznane amplitudy i fazy 
początkowe dla pierwszej i trzeciej harmonicznej napiĊcia 
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Rys.1. Model analityczny warystora ZnO 
 W wyniku pomiaru otrzymuje siĊ N próbek napiĊcia
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gdzie: tl – dla l=1, 2,...,N.
Na podstawie tych pomiarów moĪna wyznaczyü
parametry R0, C0 w sposób opisany w nastĊpnym rozdziale. 
Mając wyznaczone parametry R0, C0 oraz napiĊcie na 
elemencie nieliniowym moĪna wyznaczyü pojemnoĞü C.
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W tym celu ukáadamy równanie okreĞlające prąd na 








la odpowiednio dobranego czasu t0, przy którym: 
(4)
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moĪliwiającą wyznaczenie liniowej pojemnoĞci C modelu 





  Dysponując zmierzonymi próbkami na
warystora moĪna obliczyü parametry modelu rozwiązując
problem regresji nieliniowej. Zadanie polega na takim 
dobraniu wartoĞci R0, C0, aby wartoĞci próbek prądu
wynikające z przyjĊtego modelu, dane równaniem (2), byáy
moĪliwie jak najbardziej zgodne z wartoĞciami zmierzonymi. 
Do rozwiązania tego zadania zastosowano metodĊ
minimalizacji báĊdu Ğredniokwadratowego. Wykorzystano 
program MATLAB i pakiet Optimisation Toolbox, który 
umoĪliwia m. in. rozwiązanie zadania najmniejszych 
kwadratów metodą Levenberga-Marquardta. Początkowo 
przyjĊto model zakáadający wystĊpowanie jedynie podsta-












Rys.2. Przebieg zmierzony prądu (a) oraz przebieg znaczony 
 opisany sposób parametrów R0, C0  moĪna
wy
analitycznie przy zaáoĪeniu wystĊpowania 1 i 3 harmonicznej prądu 
warystora (b) 
obliczeniu wPo
wyznaczyü wartoĞci prądu wynikające z (2). Rysunek 2 
umoĪliwia porównanie krzywej teoretycznej prądu 
z przebiegiem zmierzonym. Jak widaü, uzyskano doĞü
dobrą zgodnoĞü. NastĊpnie, w celu zmniejszenia báĊdu,
zmodyfikowano model, uwzglĊdniając wystĊpowanie oprócz 
trzeciej takĪe piątej harmonicznej. Porównanie przebiegu 
zmierzonego z obliczonym w tym przypadku przedstawia 
rysunek 3.  











Rys.3. Przebieg zmierzony prądu (a) oraz przebieg w znaczony 
MoĪna zauwaĪyü, Īe uzyskano wyraĨnie mniejszą
rzyjĊto model, 
y
analitycznie przy zaáoĪeniu wystĊpowania 1, 3 i 5 harmonicznej 
prądu warystora (b) 
róĪnicĊ miĊdzy zmierzoną a wyznaczoną analitycznie 
krzywą prądu. WiĊkszą dokáadnoĞü obliczeĔ potwierdza 
porównanie otrzymanych wartoĞci báĊdu Ğredniokwadrato-
wego: 11,7 w pierwszym przypadku, gdy zaáoĪono 
wystĊpowanie tylko trzeciej harmonicznej w modelu, oraz 
2,7 po uwzglĊdnieniu takĪe 5 harmonicznej.
 Do obliczeĔ parametrów warystora, p
zakáadający wystĊpowanie 5 harmonicznej. Otrzymano 
nastĊpujące wartoĞci: R0=437 M:, C0=70.8 pF. NastĊpnie
wyznaczono, zgodnie z (4), wartoĞü C=92,5 pF. Ostatecznie 
wyznaczono przebieg prądu páynącego przez element 











Rys.4. Przebieg prądu in=f(un)
o opis matematyczny modelu warystora 
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ZnO. Posáugując siĊ tym opisem moĪliwe jest wyznaczenie 
parametrów wewnĊtrznych modelu dysponując jedynie 
zmierzonymi próbkami napiĊcia i prądu warystora. 
Przedstawione wyniki symulacji pokazują, Īe niezbĊdne jest 
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